
Valutazione conformità al D.lgs 81/08

Azienda Agricola Il Poggio via del Fenditore 31 40068  San Lazzaro di Savena BO

Azienda Indirizzo Cap - Località - Pr

Misure correttive da applicare

Livello di conformità rilevato

Alto

STRUTTURE - I silos orizzontali devono essere riempiti fino ad un massimo di 20 cm dal

bordo superiore.
����

IMPIANTO ELETTRICO - Occorre installare un interruttore differenziale (salvavita) a monte dell’ impianto 

elettrico
����

DOCUMENTI   -  Occorre rendere disponibile il verbale di verifica periodica impianto di messa a terra����

DOCUMENTI   - Occorre inviare la dichiarazione di conformità dell’ impianto elettrico all’ ISPESL e all’ ARPAV 

provinciale (impianti nuovi)
����
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